
 

No. CLAVE PLANO

1 EA-00 ELPFIM- EA-00

2 EA-01 ELPFIM- EA-01

3 EA-02 ELPFIM- EA-02

4 EA-03 ELPFIM- EA-03

5 ARQ-01 ELPFIM- ARQ-01

6 ARQ-02 ELPFIM- ARQ-02

7 ARQ-03 ELPFIM- ARQ-03

8 ARQ-04 ELPFIM- ARQ-04

9 D-01 ELPFIM- D-01

10 EST-01 ELPFIM- EST-01

11 EST-02 ELPFIM- EST-02

12 EST-03 ELPFIM- EST-03

13 EST-04 ELPFIM- EST-04

14 IH-01 ELPFIM- IH-01

15 IH-02 ELPFIM- IH-02

16 IS-01 ELPFIM- IS-01

17 IS-02 ELPFIM- IS-02

18 IE-A-01 ELPFIM- IE-A-01

19 IE-A-02 ELPFIM- IE-A-02

20 IE-C-01 ELPFIM- IE-C-01

21 IE-C-02 ELPFIM- IE-C-02

22 IAC-01 ELPFIM- IAC-01

23 IG-01 ELPFIM- IG-01

24 IC-DT-01 ELPFIM- IC-DT-01

25 IC-DT-02 ELPFIM- IC-DT-02

26 TAB-01 ELPFIM- TAB-01

27 ACA-01 ELPFIM- ACA-01

28 ACA-02 ELPFIM- ACA-02

29 CAN-01 ELPFIM- CAN-01

30 CAN-02 ELPFIM- CAN-02

31 CAN-03 ELPFIM- CAN-03

32 CAN-04 ELPFIM- CAN-04

33 E-01 ELPFIM- E-01
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D1D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1

CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1

CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1 CT1

PL1 PL1 PL1 PL1 PL1 PL1 PL1 PL1 PL1 PL1

PL1 PL1 PL1 PL1 PL1 PL1 PL1 PL1 PL1 PL1

PLANTA DE
CIMENTACIÓN
Estructural    Esc. 1:200

1.70

0.25

Desplantar sobre
zapata existente

NTN

0.03

0.05

Firme de concreto de 11cm
armado con malla
electrosoldada 66-10/10

Material de mejoramiento de
acuerdo con el estudio de
mecánica de suelos.

CORTE A-A

Plantilla de concreto
f'c=100kg/cm² de 5cm

de espesor

ZAPATA Z1
Sin escala

0.15

8 var #4 en
ambos sentidos

Contratrabe CT1

0.25

Dado D-1

0.40

ZAPATA L H
(m) (m)

Z1 1.70 0.25

Armado

8 Var #4 en ambos sentidos

TABLA DE ZAPATAS

B
(m)

1.70

DADO D1

( )8#6
E#3 a 15 cm @,
@10cm en zona
de confinamiento

0.50

0.50

CONTRATRABE CT1

( )4#5
E#3 a 15 cm @,
@10cm en zona
de confinamiento

0.25

0.40

PLACA PL1
ACERO A-36

50 cm X 50 cm X 1
2"

Acotaciones metros Sin escala

    PLANTA ALZADO

U de Varilla
 redonda lisa 3

4"

Columna C1
Columna C1

Columna C1

Placa PL1

Placa PL1
Placa PL1

EST-01

CIMENTACIÓN
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VS
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VS
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VS

C1

C1

VS

VS

VS

VS

VS

VS

T1 T1 T1

C1

C1

C1

C1
VS

VS

VS

VS

VS

T1 T1

C1

C1
VS

VS

VS

VS

VS

T1 T1

VS VS

VS

VS

VS

VS

VS

VSVS

VS

VS

VS

VS

VS

C1
VS

VS

VS

VS

VS

T1

VS

T1

C1

C1
VS

VS

VS

VS

VS

T1

VS

VS

VS

VS

VS

VS

Vacio

C1 C1 C1

C1C1

eje
A1

Estructural    Esc. 1:200

PLANTA DE
LOSACERO Estructural    Esc.

Columna C1
HSS 14"x14"
peso 85 kg/m

Acot. pulg.    Sin esc.

Trabe T1
IPR 21"x6 1/2"

peso 74.40 kg/m
Acot. pulg.    Sin esc.

Viga VS
IPR 6"x4"

peso 13.60 kg/m
Acot. pulg.    Sin esc.

VS

T1

SIN ESCALA SIN ESCALA

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL

VSVS

VISTA LATERAL

VS
T1 T1

VS

T1 T1

DISTRIBUCIÓN DE CONECTORES
Sin Escala

DETALLE DE LOSACERO
(COTAS EN CM)

Sin Escala

MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8

PERFIL IPR

CONECTOR DE
CORTANTE EN
CADA VALLE A
CADA 40 CM EN

TRABE T1

CONECTOR DE
CORTANTE Ø 3/4"

Sin Escala

EST-02

LOSACERO
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Detalle 04

Detalle 03

VS VS VS VSVSVS VSVSVS

VS VS VS VSVSVS VSVSVS

FA
LD

ÓN
  F

1

FA
LD

ÓN
  F

1

Detalle 05

Detalle 05

4.89 4.00 5.02 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.98

PLANTA DE
CUBIERTA Estructural    Esc.
1:200

Detalle de Unión 04
Armadura A-1 con Faldón-Pretil F2 a F5

Montantes:
PTR

Montantes:
PTR

46
46

2 Placas de conexión

2"x 4" x 1
4" (arriba y

abajo):

3

3

3

22

3
3

2 Placas de conexión
2"x 4" x 1

4" (arriba y
abajo):

Detalle de Unión 05
Viga VS con Faldón-Pretil F1

3

3

3

Montantes:
PTR

Montantes:
PTR

30

30

2 Placas de conexión

2"x 4" x 1
4" (arriba y

abajo):

3

3

3

3
3

2 Placas de conexión
2"x 4" x 1

4" (arriba y
abajo):

30

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.570.62

0.46

1.29

Detalle 03

Detalle 04

variable

21
2"

21
2"

2"

2"21
2"

3

Diagonales:
PTR 2"x2"x4.17 Kg/m

Cuerda superior:

2 APS 21
2"x 21

2" x 3/16" peso
de 4.6 Kg/m cada uno

21
2"

21
2"

2"21
2"

Montantes:
PTR 2"x2"x 4.17 kg/m

Sección transversal de A-1
Acot. cm                         Sin escala

3
Cuerda superior:

2 APS 21
2"x 21

2" x 3/16" peso
de 4.6 Kg/m cada uno

EST-03

CUBIERTA
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D

2.00

FALDÓN F1

0.66 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.66
Detalle 05 Detalle 05

0.36 1.11 1.14 1.14 1.14

eje
A1

eje
1

2.00

1.00 1.00 1.00 1.00

eje eje

.

.

2.00

2.00

1.26 1.26 1.26 1.26

eje
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2.00
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.

.

0.92 0.92 0.92 0.90

0.30
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ESPECIFICACIONES:

-USAR TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE TIPÒ "M".

- LA TUBERIA SE PROBARA CON AGUA A UNA PRESION EQUIVALENTEA 50 M  COLUMNA DE AGUA
(5KG/CM2)  MEDIDA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO DE TRAMO QUE SE PRUEBA, SOTENIDA CUANDO
MENOS DURANTE 4 HORAS.

-LOS RAMALES DE ALIMENTACIÓN QUEDARÁN INSTALADOS EN FORMA OCULTA O VISIBLE CON
FACIL ACCESO PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.

-TODOS LO CAMBIOS DE DIRECCION EN RAMALES SE HARAN USANDO CONEXIONES, EVITANDO
DOBLAR LAS TUBERIAS.

-LAS VALVULAS DE Ø 50 MM Y MENORES SERAN MODELO HUSKY, FIG. 22, MARCA URREA 8.8
KG/CM2 (125 LBS./PUL 2) AGUA, DE BRONCE CON EXTEMOS ROSCABLES.

- LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS  ESTAN DADOS EN MM, INDICADO EN LÍNEA.

SIMBOLOGÍA:
TUBERÍA MURO O FALSO PLAFOND
TUBERÍA OCULTA EN PISO
TEE
CODO 90°
CODO 90° QUE SUBE
CODO 90° QUE BAJA

REDUCCIÓN CAMPANA
VALVULA DE COMPUERTA
COPLE
VALVULA FLOTADOR

B.A.F

S.A.F
BAJA COLUMNA DE AGUA FRIA
SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA

CODO 45°

TALLER DE MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS

ALMACEN

AREA DE TRABAJO

FUNDICION

CONTROL DE
POTENCIA

FLUIDA

JEFE
HERRAMIENTA Y

EQUIPO

CUBICULO

CUBICULO

tina

CUBÍCULO

0.70

4.80 3.35

4.07

A A'

B'

B

HORNOS DE
TRATAMIENTO
TÉRMICO  (4)

PATIO DE SERVICIO

COLINDANCIA EDIFICIO "J" COLINDANCIA EDIFICIO "J"

N±0.00N±0.00

ACCESO
MANTENIMIENTO

FATIGA

horno

horno

tina

PLANTA BAJA
Arquitectonico      Esc. 1:200

12.78

38.48

14.08 2.40 3.60 12.40 3.60

4.01

4.07

4.01

0.80
1.60

4.00 5.02 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.70

3.60

8.71

8.40

3.66

4.00

3.66

12.78

4.50

2

6

5

3

1

4

7

1310 11

17
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ACCESO

ACCESO
ACCESOACCESO

8

16

15

ACCESO

Sube

 

 

 

 

 

12345678910

S
ub

e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

S
ub

e

S.S.
HOMBRES

AULA 1
20 BUTACAS

Mesa 1

TALLER
16 PERSONAS

AULA 2
20 BUTACAS

D
R

S.S.
MUJERES

B'PLANTA MEZZANINE
Arquitectonico      Esc. 1:200
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12.78

38.48
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PRIMER NIVEL
Arquitectonico      Esc. 1:200

MESA OPTICA
N+7.74

CUBICULO
03

CUBICULO
02

CUBICULO
04

CUBICULO
01

Guardado

4.00

0.70

4.00 4.00

12.78

Laboratorio de
Mecatronica

Laboratorio de
Materiales

Laboratorio
de Quimica

12.78

38.48

14.06 3.87 9.96 9.96

4.01

4.07

4.01

0.62
4.00 5.02 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.70

3.66

4.07

3.66

0.91

2.00

2.20

3.39

1.03

4.50
0.36
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Salida Sanitaria
Mingitorio Seco

0,
15

0,
15

0,
1

Salida Sanitaria para WC
Codo 90º de PVC Ø 4"

Sanitario Elongado de 2 Piezas, 6lts
por descarga, Color Blanco Mod.
Habitat Mca. American Standard.
Asiento Color Blanco Mod. Habitat
H-137, Mca. American Standard.

Tubo Cu Ø 13 mm.

Fléxico Acero Inoxidable
Lavabo 13X13X40 mm

Valvula Angular
Compuerta de Ø 13 mm.

Salida Hidraulica para
Lavabo Ø 13 mm.

Salida Hidráulica y Sanitaria
W.C.

Salida Sanitaria
Mingitorio Seco

0,31

Fléxico Acero Inoxidable
Lavabo 13X13X40 mm

Salida Sanitaria para
Lavabo Codo 90º de PVC
Ø 2"0,

88

0,6

0,
7

0,
65

0,1

0,
15

Ovalin de sobreponer con
perforaciones de 4" Color Blanco
Mod. 01660 Cadet UniversalMca.
American Standard.

0,
18

Tubo Cu Ø 13 mm.

Valvula Angular
Compuerta de Ø 13 mm.

Salida Hidraulica para
Lavabo Ø 13 mm.

Llave
Economizadora de
Cierre Automático
TV-120 Mar. Helvex

0,
48

1,
2

Mingitorio con trampa de 1" con
Spud de Bronce de  3/4" de
Diametro y Brida Sanitaria para
Tubo de 2", Color Blanco, Mod.
Mingitorio Universal 0.5-3.8 LPD

Allbrook, Mca. American standard.

0,
15

Salida Sanitaria para
Lavabo Codo 90º de
PVC Ø 2"

Tubo Cu Ø 19 mm.

1,
55

1,
75

0,12

0,
16

0,7

Reg. de Emergencia
Salida Hidráulica y Sanitaria

Mar. EMI Mod. PRI/154-B o Similar

IH-02

INSTALACION
HIDRAULICA
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-Todos los diámetros están indicados en milímetros.
-La instalación se construirá con tubería de P.V.C. tipo sanitario,
sujeta con  abrazaderas metálicas apropiadas a cada 1.50 mts.
-Las bajadas de aguas pluviales y bajadas de aguas negras
serán en diámetro de 4"
-La pendiente mínima para la tubería del desagüe de muebles o
equipo será del 2%  para diámetro de 75 mm (3") o menores, y
del 1 % para 100mm (4") o mayores.
-Los ramales de desagüe quedarán ocultos, con fácil acceso
para su inspección y  mantenimiento.
-Todos los cambios de dirección en ramales de desagüe serán a
90° como máximo en curvas verticales y a 45° cómo máximo en
curvas horizontales.
-La tuberia se probara con agua a una presión equivalente a 3.00
mts. de agua (0.3  kg/cm2) medida sobre el punto mas alto del
tramo que se prueba y sostenida cuando  menos 2 horas.
-La instalación se construirá con tubería de P.V.C. tipo sanitario
para interiores, para  albañales exteriores y entre registros.

SIMBOLOGÍA:

Yee Reducción de PVC Sanitario.
Yee de PVC Sanitario.

Tee de PVC Sanitario.

Codo 90° de PVC Sanitario.
Codo 90° Ventilado de PVC Sanitario.
Codo 45° de PVC Sanitario.

B.A.N
B.A.P.

Bentido/Pendiente(%)/Diámetro(mm)/Material◄

Bajada de Aguas Negras/Pluviales

Linea de Tuberia Sanitaria (Diametricos
indicados en Plano)

Reduccion PVC Sanitario.

Coladera para piso con rejilla redonda con sello hidráulico
Helvex modelo 24(ver detalle)
Tapon Registro

± Nivel de Tapa de Registro
_____________________Diferencia de Altura
Nivel de Arrastre
Nivel de Plantilla

40x60cm para profundidades hasta 1.0m.
60x60cm para profundidades de 1.0m hasta 1.6m.

R

NOTAS:

Coladera de pretil para tubo de 4" marca Helvex
modelo 4954

T.V. Tuvo de Ventilación

TALLER DE MAQUINAS Y
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CLAVE:

REVISÓ:PROYECTÓ:

Rector de la UMSNH

PLANO:

NORTE:

SIMBOLOGÍA:

NOTAS:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

COMISION DE PLANEACION UNIVERSITARIA

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

E

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

Rector de la UMSNH
DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ

DR. CARLOS LEÓN PATIÑO

M. EN ARQ. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS 

EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA EL
POSGRADO DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA MECÁNICA
"PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN"
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CLAVE:

REVISÓ:PROYECTÓ:

Rector de la UMSNH

PLANO:

NORTE:

SIMBOLOGÍA:

NOTAS:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

COMISION DE PLANEACION UNIVERSITARIA

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

E

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

Rector de la UMSNH
DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ

DR. CARLOS LEÓN PATIÑO

M. EN ARQ. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS 

EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA EL
POSGRADO DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA MECÁNICA
"PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN"

A

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.70
M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A MENOS
QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO A
LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS POR
CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE 1999
ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN
EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS:
HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE (CUALQUIERA DE
ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TABLEROS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE VOLTAJE
NORMAL Y REGULADO

TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 13 MM. Ø

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES VISIBLES  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.
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CLAVE:

REVISÓ:PROYECTÓ:

Rector de la UMSNH

PLANO:

NORTE:

SIMBOLOGÍA:

NOTAS:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

COMISION DE PLANEACION UNIVERSITARIA

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

E

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

Rector de la UMSNH
DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ

DR. CARLOS LEÓN PATIÑO

M. EN ARQ. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS 

EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA EL
POSGRADO DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA MECÁNICA
"PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN"

A

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.70
M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A MENOS
QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO A
LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS POR
CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE 1999
ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN
EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS:
HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE (CUALQUIERA DE
ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TABLEROS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE VOLTAJE
NORMAL Y REGULADO

TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 13 MM. Ø

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES VISIBLES  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.

B

C

D

E

F

G

H

PRIMER NIVEL
Arquitectonico      Esc. 1:200

MESA OPTICA
N+7.74

CUBICULO
03

CUBICULO
02

CUBICULO
04

CUBICULO
01

Guardado

4.00

0.70

4.00 4.00

12.78

Laboratorio de
Mecatronica

Laboratorio de
Materiales

Laboratorio
de Quimica

12.78

38.48

14.06 3.87 9.96 9.96

4.01

4.07

4.01

0.62
4.00 5.02 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.70

3.66

4.07

3.66

0.91

2.00

2.20

3.39

1.03

4.50
0.36

27

28

29

109 1311 12

16

17

14

19

A

18

15

21 20

A'

24 22232526

B'

B

3.25
30

31
32Baja

Baja

Baja
Baja

eje
D

eje
A

eje
9

eje
C

eje
B

eje
8

eje
7

eje
6

eje
5

eje
4

eje
3

eje
2

eje
1

eje

TABLERO C

10.50

2.90

2.86

1.35

2.90

10.50

2.86

1.35

2.04

1.351.34

2.05

Fachada Oriente
Arquitectonico           Esc. 1:200

B
eje

9
eje

8
eje

7
eje

6
eje

5
eje

1
eje

2
eje

3
eje

4
eje

A1

9.51

37.88

3.60 2.80 1.2012.40

5.02

3.60

4.004.004.004.004.004.004.00 4.00 4.53

3.60 0.97

0.60

IE-A-02

INSTALACION ELECTRICA
DE ALUMBRADO



CLAVE:

REVISÓ:PROYECTÓ:

Rector de la UMSNH

PLANO:

NORTE:

SIMBOLOGÍA:

NOTAS:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

COMISION DE PLANEACION UNIVERSITARIA

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

E

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

Rector de la UMSNH
DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ

DR. CARLOS LEÓN PATIÑO

M. EN ARQ. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS 

EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA EL
POSGRADO DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA MECÁNICA
"PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN"

A

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.70
M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A MENOS
QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO A
LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS POR
CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE 1999
ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN
EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS:
HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE (CUALQUIERA DE
ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TABLEROS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE VOLTAJE
NORMAL Y REGULADO

TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 13 MM. Ø

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES VISIBLES  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.
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FECHA:
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E

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

Rector de la UMSNH
DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ

DR. CARLOS LEÓN PATIÑO

M. EN ARQ. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS 

EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA EL
POSGRADO DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA MECÁNICA
"PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN"

A

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.70
M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A MENOS
QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO A
LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS POR
CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE 1999
ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN
EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS:
HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE (CUALQUIERA DE
ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TABLEROS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE VOLTAJE
NORMAL Y REGULADO

TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 13 MM. Ø

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES VISIBLES  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.
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EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA EL
POSGRADO DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA MECÁNICA
"PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN"
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COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
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COLABORADORES:

INGENIERIAS:
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E

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

Rector de la UMSNH
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EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA EL
POSGRADO DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA MECÁNICA
"PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN"
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EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA EL
POSGRADO DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA MECÁNICA
"PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN"
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EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA EL
POSGRADO DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA MECÁNICA
"PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN"
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